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Odpowiedzi nr 1 na zapytania oferentow

dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Rzerzeezyce, Adaméow — Etap IIT

W zwigzku ze zlozonymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia na podstawic art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) przedstawiam zlozone
zapytania i udziclam odpowiedzi:

Pytanie 1

,»Czy  Zamawiajgcy dopusci jako rozwigzanic rownowazne dla opisywanych
w dokumentacji rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych rury
kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normg PN-EN 295-7
»Rury 1 ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zlgezy sluzgeych do przeciskania” o parametrach
technicznych takich jakie zaklada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych
Aprobata Techniczng IBDIM oraz spelniajgcych specyfike przedmiotu zamowienia?”

Odp. Zamawiajgcy w Specylikacji Istotnych Warunkow Zamowienia zamiescil informacje iz:
.dopuszcza produkty réwnowazne o paramectrach jakosciowych i cechach uzytkowych co
najmniej na poziomic parametréw wskazanego produktu, uznajge tym samym kazdy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga zlozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materialy lub urzgdzenia...”

Zamawiajgcy wymaga zastosowania rur kamionkowych przeciskowych glazurowanych.

Pytanie 2

Czy wszystkic nowobudowane przepompownie $ciekow majg by¢ wpigte do systemu
monitoringu GPRS dzialajacego w gminiec Klomnice — jak to jest opisane w przypadku P6?

Odp. Tak

Pytanie 3.

Czy Zamawiajacy dopuszceza zwickszenia Srednicy zbiornikéw z DN1200 do DNI1500 —
umozliwi to prawidlowy montaz wyposazenia oraz zapewni wlasciwy dostep obslugi do

urzadzen i armatury zainstalowanej wewnatrz przepompowni podczas jej eksploatacji?

Odp. Przepompownic nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowy.
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